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Condiciones de protección contra incendios en los 
edificios. 

Documento DB SI del CTE, Seguridad en caso de 
incendio 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) es el marco normativo que establece las 
exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de 
seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley de Ordenación de la Edificación 
(LOE) . 

Dentro del CTE el Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y 
procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de 
incendio. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas SI 1 a SI 
6. La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica 
correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el 
requisito básico "Seguridad en caso de incendio". 

El documento DB SI del Código Técnico de la Edificación, sustituye a la norma NBE-
CPI/96, aprobada mediante el Real Decreto 2177/1996 de 4 de octubre y publicada en el 
BOE el día 29 de octubre de 1996. 

Tanto el objetivo del requisito básico como las exigencias básicas del DC SI, se 
establecen en el artículo 11 de la Parte 1 de este CTE y son los siguientes: 

1 El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a 
límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de 
un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

2 Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se 
establecen en los apartados siguientes. 

. 
3 El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de 
incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial 
a los que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante 
dicha aplicación. 

 
11.1 Exigencia básica SI 1 - Propagación interior 

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 
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11.2 Exigencia básica SI 2 - Propagación exterior 

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio 
considerado como a otros edificios. 

11.3 Exigencia básica SI 3 – Evacuación de ocupantes 

El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes 
puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de 
seguridad. 

11.4 Exigencia básica SI 4 - Instalaciones de protección contra incendios 

El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la 
detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a 
los ocupantes. 

11.5 Exigencia básica SI 5 - Intervención de bomberos 

Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 

El documento DB SI se compone de seis secciones y siete anexos: 

Sección SI 1 Propagación interior 

 1 Compartimentación en sectores de incendio 
 2 Locales y zonas de riesgo especial 
 3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 

compartimentación de incendios 
 4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

Sección SI 2 Propagación exterior. 

 1 Medianerías y fachadas 
 2 Cubiertas 

Sección SI 3 Evacuación de ocupantes 

 1 Compatibilidad de los elementos de evacuación 
 2 Cálculo de la ocupación 
 3 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 4 Dimensionado de los medios de evacuación 

o 4.1 Criterios para la asignación de los ocupantes 
o 4.2 Cálculo 

 5 Protección de las escaleras 
 6 Puertas situadas en recorridos de evacuación 
 7 Señalización de los medios de evacuación 
 8 Control del humo de incendio 
 9 Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 
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Sección SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 

 1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 2 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

Sección SI 5 Intervención de los bomberos 

 1 Condiciones de aproximación y entorno 
o 1.1 Aproximación a los edificios 
o 1.2 Entorno de los edificios 

 2 Accesibilidad por fachada 

Sección SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 

 1 Generalidades 
 2 Resistencia al fuego de la estructura 
 3 Elementos estructurales principales 
 4 Elementos estructurales secundarios 
 5 Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio 
 6 Determinación de la resistencia al fuego 

  

Anexo SI A Terminología 
Anexo SI B Tiempo equivalente de exposición al fuego 
Anexo SI C Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado 
Anexo SI D Resistencia al fuego de las estructuras de acero 
Anexo SI E Resistencia al fuego de las estructuras de madera 
Anexo SI F Resistencia al fuego de los elementos de fábrica 
Anexo SI G Normas relacionadas con la aplicación del DB-SI 

  

Dentro de cada Sección debemos fijarnos en las condiciones específicas para uso 
docente, que serán aplicables a nuestros centros docentes. 

 


